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« Association sans but lucratif créée en 1964 par les Innovons pour la sécurité électrique

Fédérations d'installateurs électriciens et EDF

« Mission : Etudes et Actions en vue d’'assurer la Sécurité des

personnes et la conservation des biens

« Reconnu d'Utilité Publique depuis septembre 2004
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IRVE : Evolutions Réglementaires

Décret n® 2017-26 du 12 janvier 2017 modifié par Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 :
Chapitre Il : Dispositions relatives a l'installation des infrastructures — Article 23

Obligation faite a I'installateur IRVE et aux gestionnaires IRVE d’obtenir une AC (visée par CONSUEL)

Focus pour IRVE alimentée depuis le méme
PDL/PRM dans un batiment collectif d’habitation :
Ins]tallation du hPose d’undpoint de
. er point charge conduisant au
POU" |a Pose du 1er P°'nt de charge Pose(s) de point(s) de passage de C5 en C4
de charge charge
~ supplémentalre(s)
U
1Attestation o , )
i ~— S a’OUt d un pOInt de charge (SUI’ cAttfestation de Attestation(s) de Attestation de
. : onformité jaune Conformité jaune(s Conformité jaune
une IRVE eXIStante) conduisant obligatoire NON obligatoire((s)) obligatoire

a passer le point de connexion
deC5aC4

C5 (BT < 36 kVA) C4 (BT > 36 kVA)

n p . , . 7 \ 7
Le maitre d’ouvrage peut exiger I'AC visée aupres de I'installateur @ONSUEL



Différence entre raccordements direct et indirect

RACCORDEMENT « DIRECT » RACCORDEMENT «INDIRECT> -
0 . P

PDL spécifique a I'IRVE S ;
PDL non spécifique a I'IRVE
1 PDL par emplacement / \
t 4§ Colonne horizontale GRD ﬁ i
{ 3 7': Tablada:lg; ;ténp:nr:ition jAGCP
¥ f 30mA - 20A 30mA-4;);_
. type A ] type A
Bat. Collectif lj
g 2
Réseau GRD D § g
<0e 8 . - 3w g
i &t = Maison £z g
Y aso © Autres usages §§ istatstion
. — L J 8 il
1 PDL pour plusieurs emplacements Y Enpiscemen —
SGX
k B4t. Collectif Maison /
Bat. Collectif Attention : on peut avoir un
compteur (y compris Linky) en partie
15-100 !




Quelle attestation de conformité selon les cas

Création PRM PDL PRM / PDL Existant
AC obligatoire au titre du décret 72-1120 modifié | AC obligatoire au titre du décret 2017-26 modifié
Emplacement IRVE 1PRM / PDL pour
. 1PRM/PDLpar P IRVE< 36 kW P IRVE > 36 kW
plusieurs
emplacement P PDL<36kVA P PDL>36kVA
emplacements
AC Jaune
Maison individuelle AC Jaune AC Jaune . A Jatine
{volontariste) (peu probable)
HABITATION
Parking de batiment collectif (ou de
. . L AC Jaune AC Jaune AC Jaune AC Jaune
lotissement) a usage d'habitation
Parking de batiment classé ERT/ERP AC Verte AC Verte AC Verte
AUTRE
‘ Parking non associé a un batiment AC Verte AC Verte AC Verte

L Avec rapport établi par un
organisme d’inspection

Inspection faite par CONSUEL




Quelques Statistiques

Domaine 2023
Janvier et Février

Habitation 587 3116 637
(individuel et collectif)
Public 295 1743 579
ERT/ERP 2 3275 895
TOTAL 884 8263 2111




Niveau de “Qualité” - Sécurité pour les installations
de consommation

Visites
NbAC CONSUEL
Bat. Habitation Collectif 2214 616 (sondage 28%)
Domaine PUinC 1 843 66 (Sondage 17% sur les AC non accompagnées d'un rapport)
ERT/ERP 1068
Total > 125 682
(2 247 en 2021)
N2
Conforme 68%
Non-Conforme] 32%

QONSUEL



Risques électriques constatés

% parrapport aux installations controlées

Batiment d'habitation

Domaine Public

14% Mise €N CUVIe (repérage, connexions)

9%

Surintensités

5%
4%
4%
4%
3%
3%
1%
1%

Conducteur de Protection

Point de Charge inadapté

Prise de Terre

Section insuffisante

Protection Différentielle

Coupure - sectionnement

IP/IK

Protection contre les Courts-Circuits

16%
14%
10%
10%
10%

Protection Différentielle
Surintensités

Point de Charge inadapté
Prise de Terre
Conducteur de Protection

6%
4%
4%

Mise €N O_UVIE€ (repérage, connexions)
Section insuffisante
Liaison équipotentielle
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Attestation de Conformité
Jaune
- Logement
- IRVE dans I'habitation

Attestation de Conformité

Verte

- Locaux a réglementation particuliére

- Services généraux

- IRVE dans les locaux a réglementation

NOSATTESTATIONS BMAREE
ONFORMIT . . ) . s
DEcoROmE . L' Attestation de Conformité (AC) jaune est particuliére
o & utiliser pour des installations électriques
deloi 1901, ilivé i ¥ ACTUALITES de consommation liées & I'habitation et L Attestation de Conformité (AC) verte est
v cpecanpracisons e kit i g s = pourdes NVE Basau bbtiment & utiliser pour des installations électriques
P B dhabitation collectif ou individuel. de consommation non liées au logement.
v v o
Morg ebout us NOSAUTRESPRODUITS  NOS FORMATIONS

existe 4 types
Vous devez chaisi fAttestation de Conforr
réalisde

Pour cartaines autrss installations, nous vous proposons dss Cartificats ds Conformite.
Ca schéme vous sidera & faia votra choix.

férents dAtestations de Conformits.
té dont vous avez besoin en fonction da Finstalation dlectriaus qu vous avez

MATION

Lagement ou assimilé - Instalation & usage domestiqus (intérieure ou extérieurs)
ou IRVE dans thabitstion (collectif ou individusi)

O Locaux 3 réglementations particulibres — Services Géndraue
installation da consommation slectriqua non fige au logemant

O Bon do commande du Cartificat de conformite das Instalations
do Teledistrioution

O Bon de commnde du Cartificat de conformite das Instalations
de a a

O Certificat poste HTA

Locaux assimilés a un logement
Meublés ou chambres d'hétes limités a
cinq chambres chez I'habitant pour une
capacité d'accueil maximale de 15 per-
sonnes, unité de vie dun logement-foyer,
etc

~>1"AC jaune" par logement ou par chambre
équipée d'une salle d'eau (1)

() : locai contenant une doucha ou une baIGNOITe.
(%) : Point da Livraison (PC
ou Polt de Réfaren

° (PRM)

Si votre demande de viss concerne une installation de pulssance au point de
tation de Conformité remplie devra

Important :
ivraison (PDL/PRM) supérieure & 36kVA, votre Attest

@tre accompagnée d'un dossier technique SC 143 (ou SC 143_IRV!
également. Ce dossier technique est disponible pour téléchargement sur notre site & la

rubrique Dossiers Techniques.

Installation extérieure a usage
domestique

Piscine privée, borne pour caravanes,
portail électrique, borne de recharge pour
véhicule électrique, éclairage extérieur,
etc

E pour une IRVE) rempli

AC = Attestation de Conformite

Installations soumises a
réglementation particuliére :

Lieux de travail
Etablissements industriels, artisanaux,
agricoles, immeubles de bureaux,
batiments communaux, mines et
carridres, IRVE, etc

AC = Attestation de Conformité Parti unes /
— _— Services Généraux de batiment —
ment Batiment a usage domestique collectif d’habitation ou Installations extérieures a usage non
Maison, appartement Abri de jardin, garage, remise privée, de lotissement (exclus les IRVE) domestique® :
dépendances, etc \ - publics
e T A T Eclairages des lieux au public
point de livraison (7). 1"AC jaune" par point de livraison (*). (P! ot inati
P : Ne si le batiment est alimenté a partir d'ur i st ie
de votre installation fogemant pour equel una ‘A faune: est stabie, ko 55 3 e deor e e
- son installation peut étre couverte par catte jque e e 5
derniére. site & la rubrique Dossiers Techniques. CF PRIt ot

communication :
Antennes, courant porteur en ligne, etc

Systemes de surveillance :
Caméras, radars, etc

Systémes de contréle d'accés :
Barrigres, etc

Edicules sur la voie publique
Abri bus, kiosque, distributeurs automatiques,
sanisettes, etc

de métiers, d’agriculture, .., ports, aéro-
ports, gares, banques, IRVE, etc

Immeubles de Grande Hauteur”
(Services généraux, parties communes)

\_ " Rapport de contrdle dun organisme dinspaction & joindre avec votre attestation f

TIONS D PRODUCTION : - - . 8

~>1"AC jaune" par groupe de 5 chambres . o " i lic* Mobiliers urbains
x 17AC jaune® ment at & ntde |§ Etablissements recevant du public H
O Instaliation do prosuction cénorge lactriaue sans dposit co stockage dépourvues de salle d'eau (1) ROty o o ok 3 i de pdg soins, me de charge pour véhicule élec- |5
2 e " @ i e 5t trique, marchés, aire de jeux, etc. i

instaliation de production d'énergie électrinue avec dispositif de stockage. ; » Nota. si finstaflation extérieure est afimentée & pertir | § il

O oD it e S s 0 K > 1°AC jaune" par groupe de 5 salles d'eau (1) dun logement ou dlun batiment a usags domestigue | 3 @ 4 i orle, 3
INSTALLATION: URANTS FAIBLES collectives. pour lequel une "AC jaune” est établie, linstallation Q magasins de vente, centres Autres . extériours : Z
peut étre couverte par cette dernién H i ommer . 2 3
8 Bame de recharge pour véficule élect I




Contacter CONSUEL

Sébastien OLIVIER

Directeur Clients - Directeur Délégué
06 7575 00 93
sebastien.olivier@consuel.com




